TECHNISCHE TEKENING BOUWNUMMER 23

tekening niet op schaal
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Renvooi installaties
& Centraaldoos #o Bedrade aansluiting 230V
d" Enkelvoudige schakelaar H Meterkast
jf Wissel schakelaar E<X  Aansluitpunt t.b.v. wand armatuur
" Serie schakelaar ©  Beldrukker
* Bediening ventilatie B Videofoon/touchscreen/domotica
T Enkele wandcontactdoos (5] Rookmelder (230V) Afkortingen:
¥ Dubbele wandcontactdoos — e« Aarding centraal aardpunt Mo oo D Relanscne radiator
. . . AR Aarding radiator TH Thermostaat
77 Dubbele wandcontactdoos (horizontaal) —e= Ruimte naregeling BIQU  Boiler/Quooker VF/Touch  Videofoon/touchscreen
.. . CAP Centraal aardpunt Vloer verwarming
T Enkele wandcontactdoos % Vorstvrije buitenkraan bc DC bekabeling PV w Vaatwasser
KK Koelkast WM Wasmachine
H H KT Kooktoestel (2x230V) WD Wasdroger
¢ Perilex wandcontactdoor (2x230V) A MV afzuigpunt < pooktoestel (x2sov) - e Warmiasame
.. Mv Mechanische ventilatie ws Weerstation
—o Loze leiding (naar meterkast) Y mv toevoerpunt o Oven zw Zonwering
L PV Omvormer zonnepanelen ~ RR Ruimte naregeling
—= Bedrade leiding (naar meterkast)
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